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Tato diplomová práce má čtyĜi hlavní části. První se zabývá teoretickým úvodem do základních 
materiálových charakteristik dĜeva, plášĢĤ požární ochrany, minerálních izolací ze skelného a 
kamenného vlákna. Hlavní charakteristiky jsou tepelná vodivost a tepelná kapacita v závislosti 
na vzrĤstající teplotČ a degradace materiálu za vysoké teploty. Druhá část se zabývá analytickým 
výpočtem míry zuhelnatČní a požární odolnosti dĜevČných stropních nosníkĤ s dutinami 
vyplnČnými minerálními vlákny s pláštČm z OSB desek. Ve tĜetí části budou analytické výpočty 
porovnány s výsledky programu ATENA, do které bude model konstrukce zadán pĜes program 
GID. Poslední čtvrtou částí bude zhodnocení všech výsledkĤ s velkorozmČrovou požární 
zkouškou slamČného objektu s daným konstrukčním Ĝešením stĜechy. 
 
Klíčová slova  
DĜevo; požár; požární bezpečnost; požární odolnost; minerální vlákna; skelná vlákna; hoĜlavost 
dĜeva; dĜevČné požární pláštČ 
Abstract 
This diploma thesis has four main parts. The first deals with a theoretical introduction to basic 
material characteristics of wood, fire protection sheaths, mineral insulations made of glass and 
stone fibers. The main characteristics are thermal conductivity and thermal capacity in 
dependence on increasing temperature and material degradation at high temperature. The second 
part deals with the analytical calculation of carbonaceous and fire resistance of wooden ceiling 
beams with cavities filled with mineral fibers with the cover of OSB and plasterboards. In the 
third part, the analytical calculations will be compared with the results of the ATENA program, 
in which the model of construction will be entered through the GID. The last fourth part will be 
the evaluation of all the results with the large-scale fire test of the straw object with the given 
roof design. 
Keywords  
timber; fire; fire safety; fire resistance; mineral fiber; glass fiber; wood flammability; ceiling; 




Seznam použitých symbolĤ a zkratek 
 
Latinské symboly     MČrná tepelná kapacita      J/(kg∙K) 
dchar   Hloubka zuhelnatČní      mm 
t   Doba účinku požáru      min 
T   teplota        ࡈC 
 
 
ěecké symboly  
Į   Součinitel pĜestupu tepla     W/(m2∙K) ߣ   Součinitel tepelné vodivosti      W/(m∙K) ɏ   Objemová hmotnost       kg/m3 
ȕ0   JednorozmČrná rychlost zuhelnatČní    mm/min 
 
Zkratky 
OSB   Oriented Strand Board (dĜevovláknitá deska) 
SDK   Sádrokarton 
ATENA  Advanced tool for engineering nonlinear analysis 
UCEEB  Univerzitní centrum energeticky efektivných budov ČVUT 













Práce se dĜevem má dávnou historii a i v dnešní moderní dobČ je neustále zdokonalována. 
Využití tohoto materiálu ve stavebnictví je z hlediska historie velmi zajímavé, stĜídaly se období, 
kdy bylo dĜevo nejpoužívanČjším materiálem a následnČ období, kdy bylo témČĜ zakázáno (napĜ. 
dvorní dekret z roku 1816 zakazující dĜevostavby v českých zemích).  
 Využití dĜeva na počátku tĜetího tisíciletí je limitováno hlavnČ z hlediska požární výšky. 
NejvČtší omezení z evropských zemí je v České a Slovenské republice, jinde ve svČtČ nejsou 
dĜevostavby tolik omezené a naopak vyvíjí snahu stavČt budovy na bázi dĜevČných nosných 
konstrukcí s omezením materiálovČ pevnostních kritérií než požárních. Tento trend je rozhodnČ 
trendem, který bychom i ve stĜední EvropČ mohli následovat. 
 PĜístup okolních zemí oceĖuji nejen vzhledem k pĜednostem dĜeva v environmentálních 
vlastnostech, rychlostí výstavby, jednoduchému zpracování a dostupnosti, ale ve své podstatČ i 
požární odolnosti, která bude hlavním pĜedmČtem této práce. 
1.1 Motivace 
V rámci tohoto výzkumu se snažím posunout znalosti o chování dĜevČných konstrukcí za požáru, 
jejich požární bezpečnosti a odolnosti. DĤležitým bodem, který mČ vede je špatná osvČta a 
neinformovanost laické veĜejnosti, ohlednČ obavy využití dĜeva ve stavebnictví jako riziko 
spojené s hoĜlavostí materiálu. 
 Možnost podílet se na tomto výzkumu, kde si vlastníma rukama postavíme objekt na bázi 
pĜírodních materiálĤ s následným provedením požární zkoušky je pro mČ neuvČĜitelná zkušenost 
a hlavnČ možnost, jak dokázat i široké veĜejnosti, že stavby na bázi hoĜlavých nosných materiálĤ 
jsou s dostatečnČ vysokými požárními odolnostmi, které často pĜevyšují napĜíklad i ty ocelové. 
PĜíležitost publikovat články této práce o dobrých protipožárních vlastnostech dĜevČných 
konstrukcí a možnost pĜedstavení požární zkoušky pĜi jejím provádČní Ĝadím mezi velké klady. 
 A tím se dostávám k základní vČci této diplomové práce, kde budu posuzovat dĜevČnou 
konstrukci stĜechy na slamČném objektu, výpočtu její požární odolnosti a míĜe zuhelnatČní jak 
podle analytických výpočtĤ podle eurokódĤ, tepelnou analýzou ve výpočtových softwarech, tak 
potvrzením výsledkĤ požární zkouškou.  
Hlavní náplní práce je článek z normy ČSN EN 1λλ5-1-2 Eurokód 5μ Navrhování 
dĜevČných konstrukcí - Část 1-2μ Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (1), 
kde je uvedeno, že únosnost nosníkĤ a sloupĤ v sestavách vyplnČných izolací z minerálních 
vláken a bez izolace je počítáno s odhoĜením obvodového pláštČ a následnou redukcí prĤĜezu 
nosného prvku, než dojde ke kolapsu konstrukce. PĜi použití skelného vlákna se však počítá 
pouze s odhoĜením obvodového pláštČ a následnČ je v normČ uvedeno, že po této dobČ se 
pĜedpokládá porušení prvku. 
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1.2 Cíle práce 
Princip výpočtu požární odolnosti nosníkĤ a sloupĤ s využitím izolace ze skelného vlákna je 
diskutabilní, protože konstrukce bude i po odhoĜení obvodového pláštČ stále odolávat účinkĤm 
požáru a plnit nosnou funkci vzhledem ke stále témČĜ neredukovanému prĤĜezu nosného prvku 
po odhoĜení ochranné vrstvy. Rozdíl by mČl být pouze ten, že skelná izolace degraduje pĜi 
teplotách cca 500 - 600 °C, čímž pĜi dosažení této teploty mĤže docházet k odlišnému odhoĜívání 
trámu z jeho boční části oproti použití izolace z kamenného vlákna. (2) (3) 
 Hlavní částí experimentu je tak velkorozmČná požární zkouška stĜešní konstrukce krovu 
s použitím minerální a skelné izolace s hypotézou, že pĜi porušení ochranné konstrukce u 
skelného vlákna ke kolapsu nedojde, ale bude možno prvek posuzovat obdobnČ jako bez použití 
izolace nebo se bude blížit dobČ kolapsu použití kamenného vlákna. Data budou porovnány 
s analytickými výpočty, tepelnou analýzou a výstupem teplot z mČĜících bodĤ umístČných do 
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2 Současný stav poznání 
Úvodem bude potĜeba se seznámit se základními požárními charakteristikami použitých 
materiálĤ pĜi experimentu. Jedná se hlavnČ o rychlost odhoĜívání rostlého dĜeva a OSB desek, 
která závisí na jejich objemové hmotnosti, respektive na tepelné kapacitČ a tepelné vodivosti 
v závislosti na zmČnČ teploty.  
 U minerálních izolací bude sledována izolační schopnost materiálĤ za zvýšené teploty, 
respektive zmČna tepelné vodivosti a jejich degradace za vysokých teplot, která nastane pĜi 
použití skelného vlákna zhruba pĜi 500°C a pro kamenné vlákno, které degraduje zhruba pĜi 
1400 °C. (3) 
2.1 DĜevo 
DĜevo obsahuje cca 50 % uhlíku, 43 % kyslíku, 6 % vodíku, 0,3 % dusíku a zbytek minerální 
látky - draslík, sodík, vápník aj.  BunČčné stČny dĜeva jsou ze sušiny, která se dČlí na celulózu, 
hemicelulózu a lignin. Zbytek obsahuje látky pryskyĜičné, dusíkaté, tuky, vosky a barviva. 
Pokud dĜevo obsahuje více pryskyĜice a tĜíslovin, je pak tmavší a odolnČjší proti hnilobČ. (3) 
2.1.1 Rostlé dĜevo za požáru 
Základní stavební prvky dĜeva i jiných organických hmot tvoĜí makromolekuly obsahující uhlík, 
vodík a kyslík. Mezi nimi existují za normálního tlaku a teploty pevné vazby, které jsou odolné 
vĤči vzdušnému kyslíku. Zvyšováním teploty však dojde k rozkmitání makromolekul a vazby se 
tím naruší, což zapĜíčiní rozpadání makromolekul na menší stavební částice, což jsou monomery, 
které se vyskytují pĜevážnČ v plynném skupenství a snadno reagují se vzdušným kyslíkem. 
Dochází tak k endotermické reakci, pĜi níž začíná sušení dĜeva absorbováním tepla. A 
exotermické reakci, která teplo uvolĖuje ve velké míĜe s probíhající oxidací rozkladných 
produktĤ. 
 Pokud probíhá oxidační proces pomalu, část tepla tak uniká do okolního prostĜedí. PĜi 
určité rychlosti uvolĖování tepla, kdy se již teplo nestačí rozptýlit do okolního prostoru, dojde 
k samozahĜívání dĜeva, které mĤže vyvrcholit samovznícením, ke kterému mĤže dojít i pĜi 
zahĜívání bez pĜístupu kyslíku. Tento proces se nazývá suchou destilací. U vnitĜní nebo chránČné 
dĜevní hmoty probíhá proces tepelného rozkladu s omezeným pĜístupem vzduchu 
s doprovázeným svČtelným efektem bez plamenĤ – tzv. žhnutí nebo bezplamenné hoĜení. 
 Nejnižší teplota, pĜi které se dĜevo pĜi pĜiblížení plamene vznítí a opČt zhasne, se 
pohybuje mezi 180 – 275 °C. Nejnižší teplota, pĜi které se zahĜíváním látky vyvine takové 
množství plynĤ, že pĜi pĜiblížení plamene plyny vzplanou a hoĜí déle, než 5 sekund bez 
pĜerušení, se nazývá bod hoĜení, pohybuje se v intervalu mezi 260 – 290 °C. Bod vznícení je 
nejnižší teplota, pĜi které se dĜevo na vzduchu samostatnČ bez pomoci otevĜeného plamene vznítí 
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a pohybuje se v rozmezí 330 – 470 °C. Za kritickou mez deformace zatížené nosné dĜevČné 
konstrukce se počítá s hodnotou prĤmČrné teploty jádra 120 °C a teplotou vznícení na povrchu 
300 °C. 
2.1.2 Hloubka zuhelnatČní 
Pokud je dĜevČný konstrukční prvek zasažen požárem, jeho povrch velmi intenzivnČ hoĜí do 
doby, než se vytvoĜí na povrchu zuhelnatČlá vrstva dĜevní hmoty, která brání pĜístupu vzdušného 
kyslíku do vnitĜní části prvku, tlumí hoĜení a dobĜe tepelnČ chrání nezasaženou část. Díky tomu 
je pĜi požáru trvajícím více než 20 minut zhruba v hloubce 30 mm pod zuhelnatČlou vrstvou 
dĜevo, jehož teplota je neovlivnČná teplotou požáru, viz obr.1 
 V oblasti prvku zredukovaného prĤĜezu účinkem požáru nedochází ke zmČnČ fyzikálních 
ani mechanických vlastností dĜeva a materiálĤ na bázi dĜeva. Únosnost prvku je tak redukována 
pouze odhoĜelou vrstvou. (4) 
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 Četnými zkouškami byla zjištČna lineární závislost mezi zuhelnatČním a dobou požáru u 
dĜeva a materiálĤ na bázi dĜeva, viz obr. 2. Pro výpočty požární odolnosti prĤĜezĤ se mĤže 
používat stálá rychlost zuhelnatČní. 
 
Obr. 2: Rychlost odhoĜívání nechránČného dĜeva zahĜívaného konstantní teplotou 800°C 
zdroj: KUPILÍK, Václav. Stavební konstrukce z požárního hlediska(3) 
 
 
Rychlosti zuhelnatČní dle ČSN EN 1λλ5-1-2 (1)se rozdČlují na dvČ hodnotyμ 
1. JednorozmČrná návrhová rychlost zuhelnatČní 
Platí pro jednorozmČrné zuhelnatČní a má se uvažovat nemČnná v čase, hodnoty ȕ0 a ȕn jsou 
uvedeny v tab. 1. 
 dchar,0 = ȕ0 ā t [1] 
 
kde dchar,0 je návrhová hloubka zuhelnatČní pro jednorozmČrné zuhelnatČní 
 ȕ0 jednorozmČrná rychlost zuhelnatČní pĜi vystavení normového požáru dle tab. 1 
 
t doba vystavení účinkĤm požáru 
 
 
2. Nominální návrhová rychlost zuhelnatČní 
Její velikost ji zahrnuje účinek zaoblení rohĤ a trhlin, uvažuje se konstantní v čase. 
  
 dchar,n = ȕnāt [2] 
 
kde dchar,n je návrhová nominální hodnota hloubky zuhelnatČní, která zahrnuje účinek zaoblení rohĤ 
 
ȕn je nominální návrhová rychlost zuhelnatČní, jejíž rozsah zahrnuje účinek  
 zaoblení rohĤ a trhlin dle tab. 1 
 
 




Tab. 1: Návrhové rychlosti zuhelnatČní ȕ0 a ȕn pro dĜevo, LVL, dĜevČné obložení a desky na  bázi dĜeva 
zdroj: ČSN EN 1995-1-2 (1) 
2.1.3 PlášĢ požární ochrany dĜevČných prvkĤ 
Použití deskových materiálĤ bylo do nedávné doby aplikovatelné pĜevážnČ pro tyčové nosné 
prvky, vývojem materiálĤ se však dosáhlo vČtší tvarové flexibilnosti a dnes jsou obklady 
používány víceúčelovČ a své protipožární účinky si zachovávají po celou dobu své životnosti. 
 Na rozdíl od nátČrĤ značnČ zatČžují nosnou konstrukci, výhodou však je že na rozdíl pĜi 
použití napĜ. obezdČní, omítek nebo nástĜikĤ se obklad vyhne mokrému procesu a umožĖuje tak 
rychlou montáž. U dĜevČných nosných prvkĤ na rozdíl od ocele není tĜeba zachovávat volnou 
teplotní dilataci a ochranný prvek tak mĤže být montován pĜímo na konstrukci. 
Druhy deskových materiálĤμ 
 sádrokartony 
 sádrovláknité desky 
 tĜískocementové desky 
 tĜískovermikulitové desky 
 desky na bázi čistého vermikulitu 
 vápenosilikátové desky 
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 Desky musí splĖovat nČkolik základních konstrukčních zásad. Musí být pĜipevnČny 
k vlastnímu prvky a nikoliv k jiné desce. U vícevrstvých plášĢĤ má být každá deska pĜipevnČna 
zvlášĢ (pĜes desku spodní) a boční spoje mají být uspoĜádány stĜídavČ s roztečí minimálnČ 60 
mm. Rozteče spojovacích prostĜedkĤ nemají být vČtší než 300 mm. PláštČ, chránící prvek pĜed 
požárem v dobČ jejich ochrany, prvek chrání, ale zároveĖ dochází k drobnému pĜestupu tepla do 
nosné konstrukce, která po odpadnutí ochranného pláštČ zpĤsobí po určitou dobu vyšší rychlost 
odhoĜívání prvku viz obr. 3. (3) 
 
Obr. 3: Rychlost zuhelnatČní pro nechránČné prvky1, pro chránČné 2a rychlost zuhelnatČní ve zvýšené 
míĜe, 2b rychlost uhelnatČní stejná jako pro nechránČný prvek 
zdroj: ČSN EN 1995-1-2(1) 
 Doba do porušení plášĢĤ požární ochrany pro materiály a desky se určuje na základČ 
zkoušek. KonzervativnČ lze pĜíspČvek k navýšení požární odolnosti dĜevČných konstrukcí 
pomocí dĜevČných obkladových desek vypočítat dle normy ČSN EN 1λλ5-1-2 (1) v odstavci 
3.4.3 jako: 
t1ൌ ௛௣ఉ଴ - tr [3] 
t1 -  čas porušení obvodového pláštČ [min] 
hp - tloušĢka desky na bázi dĜeva  [mm] ߚ0 - návrhová rychlost zuhelnatČní [mm/min] 
tr - 4 minuty 
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2.1.4 Tepelná vodivost a kapacita dĜeva 
Pro analytické výpočty se pĜevážnČ využívá rychlosti odhoĜívání prvku a redukci zbytkového 
prĤĜezu. U výpočtu požární odolnosti respektive míĜe zuhelnatČní prvku pomocí softwaru 
ATENA jsou jako zadávací charakteristiky vhodnČjší takové, které mČní svoje vlastnosti 
vzhledem k teplotČ. A to hlavnČ tepelná vodivost prvku, kdy po dosažení teploty degradace má 
vyšší izolační vlastnosti, avšak s následným prohoĜením dochází vzhledem k degradaci materiálu 
k jeho vzrĤstající tepelné vodivosti zuhelnatČlé vrstvy viz obr. 4. (1) 
 Tepelná kapacita dĜeva má zásadní zmČnu v závislosti na teplotČ pĜi zhruba 100 °C, kdy 
dochází k odpaĜování veškeré vody a vzdušné vlhkosti z materiálu viz Obr. 5: Vztah teploty a 
tepelné kapacity pro dĜevo a dĜevČné uhlí.  
 
 
Obr. 4: Vztah teploty a tepelné vodivosti pro dĜevo a zuhelnatČlou vrstvu 
Tab. 2: Vztah teploty a tepelné vodivosti pro dĜevo a zuhelnatČlou vrstvu 










Obr. 5: Vztah teploty a tepelné kapacity pro dĜevo a dĜevČné uhlí 
Tab. 3: Vztah teploty a tepelné kapacity pro dĜevo a dĜevČné uhlí 
zdroj: ČSN EN 1995-1-2 
Kapitola 2 μ Současný stav poznání 
13 
 
2.2 Minerální tepelné izolace 
TepelnČ izolační funkci mají v podstatČ a v jisté míĜe veškeré stavební materiály. Jako tepelnČ 
izolační materiály považujeme ty, které výraznČ zvyšují tepelný odpor konstrukce a součinitel 
tepelné vodivosti je v suchém stavu menší než 0,17 Wm-1K-1. (4) 
 Minerální izolace je tĜeba rozdČlit do dvou základních skupin a to na čedičová (kamenná) 
a skelná vlákna. Prioritní rozdíl tČchto izolací spočívá v použitém materiálu. Jsou vyrábČny 
z nerostných nebo recyklovaných surovin a jako pojivo slouží organické látky. V pĜípadČ 
skelných vláken se jedná o recyklát skla s pĜímČsemi hliníkového prášku apod.  
 Objemové hmotnosti se pohybují zhruba od 15 do cca 250 kg/m3. Mají nízký difúzní 
odpor, což znamená, že izolace je vysoce paropropustná a zajišĢuje tak možnost odvodu 
nežádoucí kondenzace a vlhkosti. Tepelná roztažnost je velmi malá, což je výhodou pro široké 
použití materiálu v konstrukcích ovlivnČných vysokými teplotami. PĜi použití specializovaných 
softwarĤ pro potĜeby požární bezpečnosti je dĤležité dbát na zadávaná vstupních dat jako je 
mČnící se tepelná vodivost v závislosti na teplotČ. Z grafu na obrázku č. 6 mĤžeme vidČt, že pĜi 
modelaci dat s konstantní a promČnou tepelnou vodivostí vzniká v materiálu velký rozdíl teplot. 
(2) Jedná se o konstrukci panelu skladové haly s následujícími materiályμ kovový plech 2 mm, 
minerální izolant z kamenného vlákna o tloušĢce 200 mm a kovový plech 2 mm. 
 Z grafu je možné poznat, že rozdíl teplot pĜi použití konstantní a promČnné tepelné 
vodivosti se mĤže pohybovat v Ĝádech stovek °C. V tomto pĜíkladu se jedná o maximální 
hodnotu až 250 °C. Jak je také patrné, pĜi užití konstantní Ȝ vycházejí výsledky podhodnocené, 
což nám negativnČ ovlivĖuje výsledek pĜi výpočtu prostupĤ tepla od požáru. 
a) b) 
Obr. 6: a) Ilustrační obrázek sendvičového panelu s tepelnČ izolačním jádrem b) Rozdíl teplot pĜi 
konstantní a promČnné hodnotČ součinitele tepelné vodivosti Ȝ 
zdroj: Pešková, ZdeĖka. Diplomová práce. Vliv účinku požáru na chování tepelných izolantĤ 




2.2.1 Technologie výroby minerálních vláken 
První úspČšné výrobky kamenné izolace zpĤsobem tavení hornin vznikly v polovinČ 1λ. století 
v anglickém Walesu s následnou prĤmyslovou produkcí v Osnabrücku v NČmecku. Základní 
surovinou tehdy byla vysokopecní struska. Výsledné produkty byly ve formČ volné vlny, které se 
museli aplikovat na izolované konstrukce až pĜímo na stavbČ.  
Až v období 30. let 20. století začala vznikat výroba skelných vláken rozvláknČním strusky 
pĜi výrobČ železa. Po druhé svČtové válce panovala ve svČtČ surovinová krize a energeticky 
pomČrnČ náročná výroba minerálních izolací byla nahrazena úspornČjšími izolacemi na zpĤsob 
celulózy. PozdČji se však vrátilo k použití minerálních izolací, jen struska byla nahrazena 
skláĜským pískem. 
 PĜi výrobČ minerální vlny se používá vČtšinou fenol-formaldehydové pojivo, které pojí 
vlákna a zároveĖ jim dodává pevnost, pružnost a životnost. NejmodernČjší technologie umožĖují 
ještČ více ekologický a udržitelný proces výroby jako dĜíve. Základem této technologie je pojivo 
na bázi pĜírodního inertního polymeru. Pojivo vyrobené pomocí této technologie má stejné 
funkční vlastnosti jako v tradičních výrobcích z minerální vlny. Lze tedy Ĝíci, že tento postup 
umožĖuje eliminovat formaldehyd a fenoly (chemikálie vyrábČné z ropy) a nahradit jej 
pĜírodním pojivem z rychle obnovitelných zdrojĤ. Tímto zpĤsobem výroby se dá pĜedcházet i 
vzniku nežádoucích, jinak velmi obtížnČ využitelných odpadĤ. (5) Tavení surovin pro pĜípravu 
minerální izolace a následné vrstvení materiálu je uvedené na následujícím obr. 7. 
Obr. 7μ a) Tavení surovin v kupolové peci; b) Vrstvení materiálu na pohyblivý pás 
zdroj: KNAUF INSULATION 
 
 




2.2.2 Skelné vlákno 
Skelné vlákno se vyrábí z bČžnČ se vyskytujících nebo recyklovatelných surovin jako je 
kĜemičitý písek, soda, vápenec a recyklované sklo nyní využívané v nejvČtším zastoupení. 
Pojivem tČchto základních surovin jsou organické látky. Postup výroby je obdobný jako u 
minerálních vláken viz obr. 8. s drobnými odlišnostmi. Základní odlišností je hlavní surovina, 
další pak typ pece, ve které se v pĜípadČ skelné vlny rozžhavené sklo pomocí rotačního bubnu 
vpraví do kanálkĤ a pĜemČní se na vlákna o prĤmČru 3 – 7 ȝm, která padají do vytvrzovací pece. 
V tuto chvíli mají vlákna již požadovanou teplotu 1400 °C, která je potĜeba k optimálnímu 
rozvláknČní. 
 Další odlišností pĜi technologii výroby skelného vlákna je ten, že netvoĜí odpad ve formČ 
granulí. U technologií, kde je hlavní surovinou minerální materiál na bázi sodného nebo boritého 
skla vzniká vČtšinou odpad ve formČ neuspoĜádaných sklovitých chomáčĤ vláken. Materiál se 
vyrábí od mČkkých ohebných rohoží o objemové hmotnosti od 15 kg/m3 po polotuhé až tvrdé 
desky s objemovou hmotností až 250 kg/m3. Hlavní výhodou skelného vlákna je vysoká 
prodyšnost, zdravotní a ekologická nezávadnost.  
  
 










2.2.3 Kamenná Ěčedičováě vlákna 
Technologii výroby kamenných minerálních izolačních vláken lze vypozorovat u výbuchĤ 
sopek, kdy se láva pĜi teplotČ 1500 °C ochlazuje v atmosféĜe a vytváĜí rĤzné druhy chocholĤ, je 
ochlazována vČtrem a mČní se tak na vlákna. 
 Základní surovinou výroby kamenných vláken je hornina čedič, gabro či diabaz. Poté se 
vytvoĜí smČs tvoĜená pĜibližnČ ze 75–80 % čediče a 20–25 % strusky. Surovinová smČs se taví 
v tzv. kupolové peci pĜi teplotách 1 350 - 1 450 °C. Tato tavenina putuje na rotující válce, kde je 
odstĜedivou silou zmČnČna na malé kapky, které následnČ dopadají do usazovací komory a 
vlivem velké rychlosti se roztáhnout do jemných vláken. NáslednČ se pĜidá pojivo a další 
pĜísady. Z usazovací komory je tato zvlnČná hmota smČrována na technologickou linku, kde se 
vlákna stlačí a propletou. Poté putují do vytvrzovací komory, kde jsou zahĜívána na teplotu cca 
180 – 200 °C z dĤvodu plné polymerizace syntetické pryskyĜice a stabilizaci materiálu. NáslednČ 
pĜes pĜítlačné zaĜízení vznikají finální výrobky dle požadované objemové hmotnosti a tloušĢky. 
PĜi výrobČ nevznikají žádné zbytky vzhledem k možnosti recyklace výrobního odpadu. 
 
 
Obr. 9: Obecné technologické schéma výroby minerální vlny z čedičovo-struskové smČsi 
zdroj: http://geologie.vsb.cz 
2.2.4 Minerální izolace za zvýšených teplot 
Pokud teploty v kamenné minerální izolaci vystoupají nad hodnotu 650 °C, jedná se o tzv. 
havarijní stav, kterým mĤže být i požár. PĜi vystoupání teplot až k 1200 °C, který je již pĜi 
požáru limitní, se začnou tavit i samotná vlákna, materiál začne propouštČt teplo a začíná ztrácet 
své vlastnosti. PĜi vystavení izolantu teplotám do 650 °C, se jeho životnost pohybuje mezi 50 – 
70 roky, což vČtšinou pĜevažuje životnost výrobku, který izoluje. V pĜípadČ požáru a dosažení 
teplot nad 650 °C ,je však nutné vymČnit zasažený izolant za nový. 




 Chování skelného izolantu za požáru je více problematické. Za vysokých teplot dochází k 
„ustupování“ pĜed žárem, vytváĜí kuličky a žmolky, což má negativní dĤsledek na tepelnČ 
izolační schopnosti. (2) 
 Již zmiĖovaným dĤležitým faktorem pro chování tepelné izolace za zvýšených teplot je 
jejich tepelná vodivost, která se se vzrĤstající teplotou mČní. V odborné literatuĜe lze vyhledat 
vztah Ȝ závislý na teplotČ materiálu. Pro kamenná vlákna se uvádíμ (6) 
Ȝ = 0,022+0,1475( ୘ଵ଴଴଴)3 [W/m∙K]               [4] 
kde: T…je teplota [K] 
Pro izolanty ze skelného vlákna platí vztah: 
Ȝ = 0,03 +0,2438 ( ୘ଵ଴଴଴)3 [W/m∙K]               [5] 
Avšak po dosazení hodnot teplot do tČchto vztahĤ a jejich porovnání s experimentálními 
hodnotami od výrobcĤ, tak dojdeme k závČru, že jsou tyto vztahy velmi nepĜesné viz. následující 
tabulka č. 4. 
 
 
Tab. 4: Hodnoty součinitele Ȝ vypočtené ze vztahĤ [4] a [5] a hodnoty udávané výrobcem 
zdroj: ROCKWOOL 
 
Na tomto pĜíkladu je vidČt, že pĜi použití specializovaného softwaru pro požární odolnost 
se neobejdeme bez pĜesných vstupních údajĤ. ZmČny tepelné vodivosti v závislosti na teplotČ u 
kamenných vláken jsou k dispozici od výrobcĤ. U skelného vlákna a jeho tepelných zmČn pĜi 









3 Realizace experimentu - požár slamČného objektu 
s dĜevČnou stĜešní konstrukcí 
V rámci studentské grantové soutČže (SGS) byl zrealizován projekt velkorozmČrové požární 
zkoušky slamČného objektu ve spolupráci tĜí kateder z FSv ČVUT v Praze (Katedra konstrukcí 
pozemních staveb, Katedra technologie staveb a Katedra ocelových a dĜevČných konstrukcí). 
Objekt byl postaven na pozemku Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). 
Konstrukční Ĝešení objektu je zvoleno na bázi slámy a dĜevČných nosníkĤ tvoĜících stĜešní 
konstrukci. PĤdorysné rozmČry jsou omezené na 6 x 4 m, nosné stČny tvoĜené ze slamČných 
balíkĤ o tloušĢce 0,4 m. StĜešní konstrukci tvoĜí dĜevČné nosníky z rostlého dĜeva pevnostní tĜídy 
C24 o výšce 160 mm a šíĜce 80 mm. Osová vzdálenost nosníkĤ je 625 mm a jsou prostČ uložené 
na horním dĜevČném vČnci se svČtlým rozpČtím 3,2 m. Objekt je rozdČlen na dvČ místnosti 
stČnou s prĤchozím otvorem. StĜešní trámová konstrukce o dvou polích na sobČ bude staticky 
nezávislá vzhledem k rozdČlení na dvČ části pro možnost použití v jedné části výplní dutin ze 
skelného vlákna a ve druhé části pro použití kamenné vlny. Minerální izolace bude kladená do 
„kapes“ ocelového pletiva upevnČného k trámĤm viz. obr. 10. 
 
Obr. 10: Ukládaní minerální izolace do "kapes" pletiva mezi trámy 
 RozdČlení stĜechy do dvou polí umožní posuzovat chování konstrukce stĜechy jako dvou 
jednotlivých, na sebe vzájemnČ staticky nezávislých celkĤ. Obkladový materiál trámĤ na stranČ 
požáru bude tvoĜen OSB deskami tl. 12 mm, nad trámy bude obklad tvoĜen stejnými typy OSB 
desek. Nad stĜešními nosníky, které jsou uloženy v horizontální poloze, bude pultová nadstavba 
stĜechy s asfaltovou krytinou. Pro pĜedstavu je níže obr. č. 11 z realizace objektu pĜed započetím 
prací na vnČjším omítnutí z hlinČné a vápenné omítky. 





Obr. 11: Experimentální objekt „Slamák“ s neomítnutými slamČnými stČnami 
zdroj: foto Bc. Pavel Zemánek 
 
 
Cíl této práce je ovČĜení, zda pĜi využití izolací ze skelných vláken ve výplních mezi 
nosníky dojde opravdu ke kolapsu nosné konstrukce po dobČ, kdy pĜestane ochranná deska plnit 
svoji funkci ochrany proti požáru. Zásadní výsledek pĜinese porovnání teplot v nosnících a na 
styku nosníku s minerální izolací s analytickými výpočty a tepelnými analýzami o účincích 
ochran proti požáru od dvou rozdílných minerálních izolací.  
 Na obr. 12 je vyfocena poloha termočlánkĤ z realizace. V dalším obr. 13 je schématicky 
nakreslen prĤĜez trámu se zakreslením polohy termočlánkĤ, které budou umístČny na každém 
nosníku v poli. Použit bude jeden tyčový termočlánek v ose nosníku a to 40 mm od spodního 
okraje pro zjišĢování teploty uvnitĜ trámu. Dva plošné termočlánky budou umístČny na vnČjší 
stranČ trámu pĜi styku s minerální izolací, kde bude hlavním dĤvodem zjištČní teplot a možnost 
porovnání účinnosti ochrany minerální izolace od účinkĤ požáru na nosný trám. 






Obr. 12: a) UmístČní termočlánkĤ na boku trámu ve výšce 40 a 80 mm  b) umístČní termočlánku do stĜedu 
trámu ve výšce 40 mm 
zdroj: foto Bc. Pavel Zemánek 
 
Obr. 13: PrĤĜez posuzovanou stropní konstrukcí 
 V prĤbČhu experimentu bylo dĤležité sledovat chování skelného vlákna po zasažení 
požárem. Vliv použití tohoto materiálu by mČl stejnČ jako kamenná vlákna pĜispČt k ochranČ 
nosníku pĜed požárem a v pĜípadČ velmi rychlého kolapsu materiálu by mČl trám minimálnČ 
odolávat požáru s aplikací postupu redukovaného prĤĜezu jako se tak dČje v pĜípadČ využití 
konstrukce, kde dutiny jsou prázdné. S pĜístupem uvedeným v normČ ČSN EN 1λλ5-1-2 tak má 
paradoxnČ konstrukce stropu či stČny s prázdnými dutinami vČtší požární odolnost než 
konstrukce vyplnČná dutinami ze skelného vlákna.  
PĜi plném rozvoji požáru v experimentu po zhruba ve 4. minutČ od iniciace nebylo již 
možné vizuálnČ pozorovat vnitĜní prostor a sledovat tak chování skelného vlákna po odhoĜení 
ochranné OSB desky. Ve 30. minutČ bylo možné pozorovat, že v obou místnostech odpadlo 
ocelové pletivo, které do té doby zajišĢovalo funkci nosné konstrukce pro minerální izolaci. 
V grafech jsou nČkteré prĤbČhy teplot ukončené v dĜívČjší fázi, což bylo zpĤsobeno 
mechanickým zničením nebo chybou mČĜení termočlánku.  






Obr. 14: Hodnoty teplot plášĢového termočlánku v ose trámu 40 mm od spodního okraje 
Z grafu na obr. 14 je patrné, že uvnitĜ trámu nastává po 42. minutČ prudký nárĤst teploty 
zpĤsobený tepleným tokem jak ze spodní části trámu, tak pĜes roh trámu spojený s tepelným 
tokem bokem trámu skrze minerální izolaci. Jak je možné vidČt, u skelné izolace, které se 
pĜisuzuje menší požární odolnost, je nárust teploty strmČjší pravdČpodobnČ vzhledem k vČtšímu 
tepelnému toku z boku trámu.  
Další vČcí, kterou mĤžeme vyčíst z grafu je, že hlavní zlom ve vzrĤstající teplotČ uvnitĜ 
trámu nastane pĜi dosažení teploty cca 300 ࡈC, což je ovlivnČno tím, že dĜevo pĜi požáru má dobré 
tepelnČ izolační schopnosti a strmý nárust teploty nastane až tČsnČ pĜed izotermou 300 ࡈC, kde 





















  K.V. 22   K.V. 32   S.V. 34   S.V. 35   S.V. 36






Obr. 15: Hodnoty teplot termočlánku na styku trámu a minerální izolace 40 mm od spodního okraje 
Hodnoty z grafu na obr. 15 vykazují strmý nárust teploty pro termočlánek umístČný na 
styku trámu s minerální izolací od 12. minuty ovlivnČný pravdČpodobnČ odpadnutím obkladu 
desek OSB, které dle analytického výpočtu vydrží 7,8 minuty. Když však pĜičteme zhruba 5 
minut k analytickému výpočtu na rozvoj do plnČ rozvinutého požáru viz obr. 16, tak výpočet je 
srovnatelný s daty z experimentu vzhledem k nárustu teplot zpĤsobené prĤnikem tepla do 
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Obr. 17: Hodnoty teplot termočlánku na styku trámu a minerální izolace 80 mm od spodního okraje 
Dle výpočtĤ v ČSN EN 1λλ5-1-2, která udává, že v konstrukci dĜevČného stropu s výplní 
dutin ze skelného vlákna dojde po odpadnutí ochranné vrstvy ke kolapsu konstrukce by mČl 
v grafu na obr. 17 nastat rozdíl prĤbČhu teplot pro kamenná a skelná vlákna v mČĜícím bodČ na 
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4 ůnalytické výpočty hloubky zuhelnatČní 
dĜevČného trámu ve stĜešní konstrukci 
Tato část práce se bude vČnovat pĜevážnČ analytickému Ĝešení pĜílohy C v normČ ČSN EN 1λλ5-
1-2, která pojednává o nosné funkci dĜevČných rámových a stropních soustav, které jsou tvoĜeny 
dĜevČnými prvky (sloupy nebo nosníky), obloženými deskami na stranČ vystavené účinku 
normového požáru do doby trvání 60 minut. SplnČny musí být následující podmínkyμ 
 dutiny jsou zcela vyplnČny izolací z minerálních nebo skelných vláken (obr 18.); 
 sloupky jsou ztuženy proti vybočení v rovinČ stČny a stropnice proti pĜíčné a torzní 
nestabilitČ pomocí desek na stranČ nevystavené požáru nebo pomocí pĜíčných výztuh 
(obr. 18); 
 u stropĤ mohou být desky také pĜipevnČny ocelovým lištám o maximální výšce 25 mm, 
které jsou kolmo ve smČru dĜevČných stropnic 
 ovČĜení dČlící funkce dle pĜílohy E ČSN EN 1λλ5-1-2 
 
 
Obr. 18: Zcela vyplnČné dutiny minerální izolací a stropnice zajištČné proti pĜíčné a torzní nestabilitČ 
pomocí desek na stranČ nevystavČné požáru 
zdroj: foto Pavel Zemánek, projekt „Slamák“ 
 
 




V odstavci 6 výše pĜílohy C v ČSN EN 1λλ5-1-2  je uvedeno, že pĜípadné použití skelného 
vlákna v dutinách konstrukcí stČnových nebo stropních soustav i za splnČní pĜedepsaných 
podmínek v dané pĜíloze, nastává kolaps celé konstrukce v čase porušení obkladové desky od 
strany pĤsobení požáru a nebere v úvahu nosnost samotného nosného prvku a možnost jeho 
redukce na zbytkový prĤĜez. 
 
4.1 ůnalytický výpočet 
Pomocí analytických výpočtĤ bude porovnána dĜevČná trámová konstrukce z trámĤ 
z rostlého dĜeva s dutinami prázdnými, s dutinami vyplnČnými skelným a kamenným vláknem. 
Všechny konstrukce budou opláštČné OSB deskami. Tyto data budou v následující kapitole 
porovnána s výsledky prĤbČhu teplot experimentu a pomocí softwaru Atena.  
4.1.1 Skelné vlákno, OSB 12 mm 
Stropní trámová konstrukce nosníku z rostlého dĜeva charakteristické pevnosti C24 s 
dutinami vyplnČnými skelným vláknem a opláštČné deskami OSB tl. 12 mm. Dle rovnice 
uvedené v normČ ČSN EN 1λλ5-1-2, kapitola C.2.3, viz. obr. 19 má nastat porušení prvku v čase 
tf. Čas porušení je uveden v následující rovnici [5]. 
tf ൌ ௛௣ఉ଴ǡ୮ǡ୲ – 4                   [5] 
 
 
Obr. 19: Čas porušení desky v minutách 
zdroj: ČSN EN 1995-1-2 
 





Obr. 20: ZmČna rychlosti odhoĜívání obkladové desky na základČ hustoty a její tloušĢky 
zdroj: ČSN EN 1995-1-2 
 ߚ0,p,t = ߚ0∙ kp∙ kh = 0,9 ∙ 0,87∙ 1,2λ = 1,01[mm/min]              [6] 
kp = ටସହ଴ఘ௞  =ටସହ଴଺଴଴= 0,87 
kh = ටଶ଴௛௣ = ටଶ଴ଵଶ = 1,29 
tf ൌ ௛௣ఉ଴ǡ୮ǡ୲  – 4 = ଵଶଵǡ଴ଵ – 4 = 7,8 min  
Z použitého vzorce [6] viz. obr. 20 mĤžeme vyvodit, že zmČna rychlosti odhoĜívání 
obvodového pláštČ je dána s ohledem na mČnící se objemovou hmotnost použitého materiálu a 
s objemovou hmotností vČtší než 450 kg∙m-3 se rychlost zmenšuje - je tĜeba dodat více energie. 
Druhým faktorem ovlivĖující rychlost odhoĜívání obvodového pláštČ je jeho tloušĢka, kde se 
rychlost odhoĜívání zmenšuje pĜi tloušĢce desky vČtší než 20 mm. V menší tloušĢce desky 
dochází k rychlejšímu prohĜátí homogenního materiálu. 
 Použití obvodového pláštČ z OSB desky tl. 12 mm u trámové konstrukce s dutinami 
vyplnČnými skelným vláknem poskytne dle ČSN EN 1λλ5-1-2 ochranu pĜed požárem 7,8 minut. 
Až s OSB deskou tl. 18 mm je možné dosáhnout na požární odolnost pomocí obvodového pláštČ 
na 15 minut. S požární odolností trámĤ se pĜi použití izolace ze skelných vláken nepočítá. 
 




4.1.2 Prázdná dutina mezi trámy, OSB 12 mm 
Stropní trámová konstrukce nosníku z rostlého dĜeva C 24 s prázdnými dutinami, opláštČné 
deskami OSB tl. 12 mm. Čas porušení desky dle rovnice [7]: 
tf ൌ ௛௣ఉ଴ǡ୮ǡ୲  – 4 = ଵଶଵǡ଴ଵ – 4 = 7,8 min                  [7] 
 
 
Obr. 21: Výpočet hloubky zuhelnatČní zahrnující zaoblení rohĤ a trhlin 
zdroj: ČSN EN 1995-1-2 
 
Výpočet metodou redukovaného prĤĜezu pomocí hloubky zuhelnatČní viz. obr. 21: 
Účinný prĤĜez se vypočítá redukcí pĤvodního prĤĜezu v rovnici [8] o účinnou hloubku 
zuhelnatČní def, která se odečítá z pĤvodního prĤĜezu a to ze tĜí stran pro požár trvající 30 minut. 
def = dchar + ko ∙ d0 
d0 = 7 mm 
ko = 1,0 
dchar = ߚn ∙ (t – tf) = 0,8 ∙ (30-7,8) = 17,8 









Obr. 22: Účinný prĤĜez trámu s obvodovým pláštČm z OSB 12 mm a prázdnými dutinami po 30 minutách 
normového požáru 
S ohledem na to, že pĜi požárním experimentu nebyla trámová konstrukce zatížena žádným 
zatížením kromČ své vlastní tíhy, je zbytkový prĤĜez trámu zuhelnatČlého ze tĜí stran z obr. 22.  
špatnČ porovnatelný s trámem zuhelnatČlým pouze z jedné strany. K lepšímu porovnání bude 
počítáno maximální možné stálé zatížení po celé délce trámu na rozpČtí 3,2 metru pro každou 
výpočetní metodu a konstrukci stropu s kamenným nebo skelným vláknem. 
Maximální možné zatížení na trám s prázdnými dutinami po dobu pĤsobení normového 
požáru 30 minut. K maximálnímu zatížení redukovaného prĤĜezu na metr bČžný trámu dojdeme 
opČt z podmínky [9]: 
 ım,fi,d ≤ kcrit ∙ fm,fi,d                       [9] 
kcrit = 1,0 (pĜíčná i torzní stabilita nosníku je zajištČna) 
kmod,fi = 0,λλ (modifikační součinitel požáru mČnící parametry požáru) 
kfi = 1,25 (součinitel pro rostlé dĜevo) 
fm,fi,d = kmod,fi ∙ kfi  ∙ ௙௠ǡ௞ఊெǡ௙௜ = 0,λλ ∙ 1,25 ∙ ଶସଵǡ଴ = 29,7 Mpa 
ım,fi,d = ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  = భఴ ή ୯  ή ଷǡଶమభల  ή  ଷ଴ǡସ  ή  ଵଷହǡଶమ ൌ fm,fi,d 
=> qd = 2,15 kN/m´ 
Pro požár trvající 45 minut již konstrukce trámového stropu s prázdnými dutinami a 
obvodovým pláštČm z desek OSB tl. 12 mm nevyhoví. 
 




4.1.3 Kamenné vlákno, OSB 12 mm 
Analytickým výpočtem pro konstrukční Ĝešení stropu s výplní dutin mezi trámy z kamenného 
vlákna bude počítáno pro dobu trvání normového požáru 30 a 45 minut. Tyto intervaly jsou 
zvoleny vzhledem k možnostem porovnání s experimentem, kde bylo pozorováno odpadnutí 
kamenného i skelného vlákna po kolapsu ocelového pletiva z prostoru mezi trámy ve 30. minutČ 
doby trvání požáru viz. obr. 23. 
 
Obr. 23: Odpadnutí minerální izolace z prostorru mezi trámy ve 30. minutČ požáru 
Zdroj: foto Pavel Zemánek 
 Dosažení teploty 300 C ࡈ v mČĜeném bodČ v ose trámu 40 mm od spodního líce bylo 
zhruba ve 45. minutČ a bude tak možnost porovnání s analytickým výpočtem a tepelnou 
analýzou stejné konstrukce. OdhoĜívání prvku po odhoĜení dodatečné ochrany spodní OSB 
desky tl. 12 mm je díky kamennému vláknu chránící boční části počítáno pouze ze spodního líce 
trámu dle následujícího výpočtu v rovnici [10] uvedené v normČ ČSN EN 1λλ5-1-2 pro časy 










RozmČry prvku:  
 Výška trámu h = 160 mm 
 ŠíĜka trámu b = 80 mm 
Rostlé dĜevo pevnostní tĜídy C24 
Nominální hloubka zuhelnatČní v čase tfire = 30 a 45 min 
Čas porušení obložení z OSB desek tf =  7,8 min dle rovnice [7] 
Čas počátku zuhelnatČní podle C.2.2 v (1) tch = tf =  7,8 min 
Platí tch =  tf a proto ߚn =  ks ∙ k3 ∙ kn ∙ ߚ0.  Není nutno stanovit součinitel izolace k2. 
Součinitel pĜevádČjící nepravidelný zbytkový prĤĜez na nominální obdélníkový prĤĜez: kn = 1,5 
JednorozmČrná rychlost zuhelnatČní rostlého dĜeva pevnostní tĜídy C24 pĜi vystavení účinkĤm 
normového požáru dle tab. 3.1 v (1) ߚ0  = 0,65 ௠௠௠௜௡ 
Součinitel prĤĜezu ks =  1,1 dle tab C.1 v (1) 
Součinitel dodatečné ochrany k3 =0,036 ∙ t1 + 1 = 0,036 ∙ 7,8 + 1 = 1,28 
Nominální rychlost zuhelnatČní v čase t > tf =  tch; ߚn,b =  1,1∙ 1,28∙ 1,5 ∙ 0,65 = 1,37 ௠௠௠௜௡ 
Nominální hloubka zuhelnatČní v čase tfire1 = 30 min 
Nominální hloubka zuhelnatČní v čase tfire2 = 45 min 
dchar,n1 =  ߚn,b∙ (tfire1 – tf) =  1,37 ∙ (30 – 7,8) = 30,4 mm     [10] 
dchar,n2 =  ߚn,b∙ (tfire2 – tf) =  1,37∙ (45 – 7,8) = 51,0 mm     [10] 
 
Z tohoto výpočtu dojdeme k nominální vrstvČ zuhelnatČní prvku po 45 minutách zatížení 
normového požáru o tloušĢce 51,0 mm (obr.25) a po 30 minutách tloušĢce 30,4 mm (obr. 24). 
Vyšší rychlost odhoĜívání trámu z rostlého dĜeva ve výpočtu oproti jednorozmČrné 
rychlosti zuhelnatČní dané normou je dáno tím, že se trám pĜed odpadnutím ochranné desky 
začal prohĜívat a došlo tak k rychlejšímu nárĤstu kritické teploty zuhelnatČní. 





Obr. 24: Účinný prĤĜez trámu s obvodovým pláštČm z OSB 12 mm s dutinami vyplnČnými kamenným 
vláknem po 30 minutách normového požáru analytickým výpočtem 
Z podmínky [λ] dojdeme k maximálnímu možnému zatížení na trám pĜi rozpČtí 3,2 m 
ım,fi,d ≤ kcrit ∙ fm,fi,d                       [9] 
kcrit = 1,0 (pĜíčná i torzní stabilita nosníku je zajištČna) 
kmod,fi = 0,λλ (modifikační součinitel požáru mČnící parametry požáru) 
kfi = 1,25 (součinitel pro rostlé dĜevo) 
fm,fi,d = kmod,fi ∙ kfi  ∙ ௙௠ǡ௞ఊெǡ௙௜ = 0,λλ ∙ 1,25 ∙ ଶସଵǡ଴ = 29,7 Mpa 
ım,fi,d = ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  = భఴ ή ୯  ή ଷǡଶమభల  ή  ଼଴  ή  ଵଶଽǡ଺మ ൌ fm,fi,d 
=> qd = 5,2 kN/m´ 
 
 





Obr. 25: Účinný prĤĜez trámu s obvodovým pláštČm z OSB 12 mm s dutinami vyplnČnými kamenným 
vláknem po 45 minutách normového požáru analytickým výpočtem 
Z podmínky [λ] dojdeme k maximálnímu možnému zatížení na trám pĜi rozpČtí 3,2 m 
ım,fi,d ≤ kcrit ∙ fm,fi,d                       [9] 
kcrit = 1,0 (pĜíčná i torzní stabilita nosníku je zajištČna) 
kmod,fi = 0,λλ (modifikační součinitel požáru mČnící parametry požáru) 
kfi = 1,25 (součinitel pro rostlé dĜevo) 
fm,fi,d = kmod,fi ∙ kfi  ∙ ௙௠ǡ௞ఊெǡ௙௜ = 0,λλ ∙ 1,25 ∙ ଶସଵǡ଴ = 29,7 Mpa 
ım,fi,d = ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  = భఴ ή ୯  ή ଷǡଶమభల  ή  ଼଴  ή  ଵ଴ଽమ ൌ fm,fi,d 











5 Tepelná analýza stĜešní konstrukce pomocí 
programu Atena 
Tato kapitola bude vČnována tepelné analýze stropní trámové konstrukce. Pro teplotní model se 
použije program Atena, který mĤže pĜi výpočtu zohlednit mČnící se parametry mČrné tepelné 
kapacity a tepelné vodivosti v závislosti na teplotČ. Tyto mČnící se materiálové vlastnosti 
v závislosti na teplotČ budou pĜevzaty z Technical guideline for Europe (8). 
Nejprve se namodeluje polovina geometrie prvku obr. 26., kde je namodelována osovČ 
polovina trámu a polovina pole mezi trámy vyplnČná minerální izolací. Vzhledem k symetrii tak 
bude umožnČno použít hustČjší výpočetní síĢ. Modelování se provede v programu GID (pre a 
post procesor pro numerické simulace). NáslednČ bude zvolen typ výpočetního programu a to 
Atena typ transport, poté se mĤžou jednotlivým prĤĜezĤm pĜiĜadit dané materiálové 
charakteristiky. 
 
Obr. 26: Geometrie poloviny prvku v programu GID rozdČlená do ploch 
Geometrie prvku bude k možnému výslednému porovnání vždy stejná a pĜevzatá 
z provedeného experimentu. Jedná se o trám z rostlého dĜeva pevnostní tĜídy C24, výšce 160 mm 
a šíĜce 80 mm. V následující tab. 5 jsou uvedeny rozmČry a hmotnosti jednotlivých trámĤ 
použitých v experimentu, ze kterých jsou vypočteny jejich objemové hmotnosti. S výslednou 
hodnotou objemové hmotnosti trámu uvedené ve výpočtu je počítáno jako s aritmetickým 














hmotnost          
[kg] 
objemová 
hmotnost               
[kg/m3] 
1 0,159 0,080 0,159 0,079 5,096 46,70 724,9 
2 0,159 0,077 0,160 0,080 5,141 41,10 638,4 
3 0,159 0,080 0,160 0,080 5,082 40,70 627,6 
4 0,158 0,077 0,158 0,077 5,120 33,10 531,3 
5 0,160 0,079 0,158 0,077 5,102 35,20 556,2 
6 0,158 0,081 0,155 0,080 5,051 42,90 674,1 
Tab. 5: RozmČry a výsledné objemové hmotnosti trámĤ použitých v experimentu  
V programu budou vytvoĜeny dva modely. Geometrie bude pro oba modely stejná, ale 
použití výplnČ mezi dutinami trámové konstrukce bude v prvním pĜípadČ z kamenných vláken a 
v pĜípadČ druhém z vláken skelných. 
Do programu budou zadávány tyto materiálové vlastnostiμ 
o součininitel tepelné vodivosti - Ȝ - lambda udává jak materiál vede teplo, čím vČtší, tím 
rychleji probíhá pĜestup tepla materiálem [W/(m∙K)]  
 
o mČrná tepelná kapacita - c -  definuje množství tepla, které je potĜeba dodat 1 
kilogramu látky, aby se ohĜál o 1 teplotní stupeĖ [J/(kg∙K)]  
 
o emisivita – İ – je bezrozmČrná veličina vyjadĜující vlastnost materiálu vyzaĜovat teplo, 
dle ČSN EN 1λλ5-1-2 je hodnota určena na hodnotu 0,8 dle obr. 27 a 28. 
 
 
Obr. 27: VýstĜižek z ČSN EN 1995-1-2 uvádČjící hodnotu emisivity rostlého dĜeva 





Obr. 28: Hodnoty emisivit stavebních materiálĤ 
 




Po namodelování geometrie prvku a zadání materiálových charakteristik musí být každý 
prvek zatížen teplotní kĜivkou. Vzhledem k analytickému výpočtu, který je tvoĜen pro normovou 
teplotní kĜivku, bude i posuzovaný prĤĜez ve výpočtovém softwaru zatížen normovou teplotní 
kĜivkou obr. 29 dle ISO 834. 
 
 
Obr. 29:Normová teplotní kĜivka ISO 834 
Normová teplotní kĜivka je v programu Atena nadefinováná viz. obr. 30. K pĜesnému 
zadání se upraví hodnota emisivity na 0,8 a součinitel pĜestupu tepla konvekcí Įc = 25 W/Kām2 
dle ČSN EN 1λλ1-1-2 (9). Zatížení teplotní kĜivkou do modelu se provede ze spodní strany, 
která je vystavena účinkĤm požáru obr. 31. 
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Obr. 31: Zatížení geometrie prĤĜezu v programu Atena teplotní kĜivkou 
Monitorovací body budou pro možnost porovnání umístČné v pĜesném místČ, jako jsou 
umístČny termočlánky v experimentu viz. obr. 32. První bod je umístČn v ose trámu 40 mm nad 
spodním lícem. Druhý bod je na boční stranČ trámu se stykem s minerální izolací ve výšce 40 
mm a bod tĜetí ve stejné úrovni na styku trámu s izolací ve výšce 80 mm. 
 
Obr. 32: UmístČní monitorovacích bodĤ v programu Atena 
 
 




5.1 DĜevČný trám s výplní kamenného vlákna 
Materiálové vlastnosti zadané do programu Atena pro geometrii trámového stropu s výplní 
z kamenného vlákna na obr. 33 mají tyto výchozí hodnoty pĜi teplotČ 20°Cμ 
- dĜevČný trám Ř0/160 mm – C24 Ěhodnoty jsou uvažovány za teploty 20°Cě:  
Součinitel tepelné vodivostiμ Ȝ20°C = 0,12 W/m∙K  
MČrná tepelná kapacitaμ c20°C = 1530 J/kg∙K  
Objemová hmotnostμ ȡ20°C = 620 kg/m3 
- kamenná izolace tl. 160 mm 
Součinitel tepelné vodivostiμ Ȝ20°C = 0,035 W/m∙K  
MČrná tepelná kapacitaμ c20°C = λ60 J/kg∙K  
Objemová hmotnostμ ȡ20°C = 40 kg/m3 
- dĜevoštČpkové OSB desky o tloušĢce 12 mm:  
Součinitel tepelné vodivostiμ Ȝ20°C= 0,12 W/m∙K  
MČrná tepelná kapacitaμ c20°C = 1630 J/kg∙K  





Obr. 33: Schématický Ĝez zadané geometrie z programu Atena s použitím kamenného vlákna včetnČ 
umístČní čidel termočlánkĤ a sítČ mesh 
NáslednČ jsou do programu zadány hodnoty součinitele tepelné vodivosti a mČrné tepelné 
kapacity pro rostlé dĜevo C24, OSB a kamenné vlákno, které zohledĖují jejich mČnící se 
vlastnosti pĜi zmČnČ teploty. Hodnoty pro dĜevo jsou pĜevzaty z ČSN EN 1λλ5-1-2 viz. tab. 6. 
Pro výpočetní program se jednotky musí pĜepočítat koeficientem vycházející ze základní 








kapacity pro dĜevo a OSB v závislosti na teplotČ jsou stejné pro model s dutinami mezi trámy 
vyplnČnými jak skelným, tak i kamenným vláknem. 
 
Tab. 6: Hodnoty součinitele tepelné vodivosti a mČrné tepelné kapacity dle ČSN EN 1995-1-2 
 









T [°C] Ȝ [W/(m.K)] Ȝ [J/(s.C.m)]                                    pozn. W = J/s ȜT/Ȝ20°C 
20 0.12 0.12 1.00 
200 0.15 0.15 1.25 
350 0.07 0.07 0.58 
500 0.09 0.09 0.75 
800 0.35 0.35 2.92 
1200 1.50 1.50 12.50 
Tab. 7: Vztah teploty a tepelné vodivosti pro dĜevo a zuhelnatČlou vrstvu s pĜevodem jednotek pro 
program Atena 





Tab. 8: Vztah teploty a mČrné tepelné kapacity pro dĜevo a zuhelnatČlou vrstvu s pĜevodem jednotek pro 
program Atena 
 
Obr. 34: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu tepelné vodivosti dĜeva C 24 
v závislosti na teplotČ 





Obr. 35: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu tepelné kapacity dĜeva C 24 v 
závislosti na teplotČ 








T [°C] Ȝ [W/(m.K)] Ȝ [J/(s.C.m)]                                    pozn. W = J/s ȜT/Ȝ20°C 
20 0.12 0.12 1.00 
100 0.30 0.30 2.50 
110 0.23 0.23 1.92 
120 0.15 0.15 1.25 
200 0.18 0.18 1.50 
275 0.14 0.14 1.17 
350 0.09 0.09 0.75 
500 0.23 0.23 1.92 
800 0.74 0.74 6.17 
1200 4.20 4.20 35.00 
Tab. 9: Vztah teploty a tepelné vodivosti pro OSB a zuhelnatČlou vrstvu s pĜevodem jednotek pro 
program Atena 
 

















T [°C] c [kJ/(kg.K)] ȡ [kg/m3]                   w [%] c [J/(m3.C)] c [kJ/(m3.C)] cT/c20°C 
20 1.63 600 12       978,000     978.0 1.00 
99 1.77 600 12     1,062,000     1062.0 1.09 
99 13.60 600 12     8,160,000     8160.0 8.34 
120 13.50 536 0     7,232,143     7232.1 7.39 
120 2.12 536 0     1,135,714     1135.7 1.16 
200 2.00 536 0     1,071,429     1071.4 1.10 
250 1.62 498 0       807,107     807.1 0.83 
300 0.71 407 0       289,071     289.1 0.30 
350 0.85 279 0       236,786     236.8 0.24 
400 1.00 204 0       203,571     203.6 0.21 
600 1.40 150 0       210,000     210.0 0.21 
800 1.65 139 0       229,821     229.8 0.23 
1200 1.40 0 0                -      0.0 0.00 
Tab. 10: Vztah teploty a mČrné tepelné kapacity pro OSB a zuhelnatČlou vrstvu s pĜevodem jednotek pro 
program Atena 
 
Obr. 36: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu tepelné vodivosti OSB v 
závislosti na teplotČ 
 





Obr. 37: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu mČrné tepelné kapacity OSB v 
závislosti na teplotČ 
 
Tab. 11: Vztah mČnící se tepelné vodivosti a mČrné tepelné kapacity kamenného vlákna v závislosti na 
teplotČ 
Zdroj: Technical guideline for Europe (8) 
 
 












T [°C] Ȝ [W/(m.K)] Ȝ [J/(s.C.m)]                                    pozn. W = J/s ȜT/Ȝ20°C 
20 0.036 0.0360 1.00 
100 0.047 0.0470 1.31 
400 0.090 0.0900 2.50 
600 0.150 0.1500 4.17 
800 0.230 0.2300 6.39 
925 0.300 0.3000 8.33 
1200 0.450 0.4500 12.50 
Tab. 12: Vztah teploty a tepelné vodivosti pro kamenné vlákno s pĜevodem jednotek pro program Atena 
 













T [°C] c [kJ/(kg.K)] ȡ [kg/m3]                      w [%] c [J/(m3.C)] c [kJ/(m3.C)] cT/c20°C 
20 0.88 30.00 - 26400 26.4 1.00 
100 1.04 30.00 - 31200 31.2 1.18 
200 1.16 29.40 - 34104 34.1 1.29 
400 1.28 29.31 - 37516.8 37.5 1.42 
600 1.36 29.31 - 39715.05 39.7 1.50 
800 1.43 29.10 - 41613 41.6 1.58 
925 1.48 28.80 - 42537.6 42.5 1.61 
1200 1.58 26.61 - 42043.8 42.0 1.59 
Tab. 13: Vztah teploty a mČrné tepelné kapacity pro kamenné vlákno s pĜevodem jednotek pro program 
Atena 





Obr. 38: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu tepelné vodivosti kamenného 
vlákna v závislosti na teplotČ 
 
Obr. 39: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu mČrné tepelné kapacity 
kamenného vlákna v závislosti na teplotČ 




5.1.1 Výpočet trámového stropu s výplní dutin z kamenného vlákna po 30 
minutách normového požáru 
Po zadání všech materiálových vlastností z obr. 34 až 3λ se do programu zadají v záložce 
„Interval data“ údaje, podle kterých má program mČĜit prĤbČh teplot v monitorovacích bodech 
po dobu 30 minut v 600 krocích, viz. obr. 40, což znamená, že zaznamená teplotu v každém 
mČĜeném bodu každou 3. sekundu. 
 
Obr. 40: Zadání časového intervalu 30 minut do programu Atena pro prĤbČh teplot v mČĜených bodech 
NáslednČ je proveden výpočet tepelné analýzy programem Atena, kde jsou výstupem grafy 
prĤbČhu teplot a vykreslení teploty prĤĜezu v daném čase 30 minut, viz. obr. 41. Vykreslení 
prĤĜezu je upraveno pro izotermu 300 ࡈC, kde černá barva pĜedstavuje zuhelnatČlou oblast a tím 
teplotu pĜevyšující 300 ࡈC, barva žlutá v prĤĜezu trámu definuje plochu účinného prĤĜezu. Tato 
plocha bude pĜevedena pomocí softwaru autocad do polygonu a následnČ spočítán prĤĜezový 
modul „Wfi“, ze kterého je vypočítáno maximální možné zatížení trámu na rozpon 3,2 m a 
následné porovnání s analytickými výpočty. 
 
Obr. 41: Profil trámové konstrukce s dutinami vyplnČnými kamenným vláknem ve vyšrafované oblasti po 
30 minutách normového požáru s hranicí teploty 300 ծ C 
Výpočet únosnosti trámu s dutinami vyplnČnými kamenným vláknem po 30 minutách 
požáru pro finální posouzení: 
ım,fi,d ≤ kcrit ∙ fm,fi,d                       [9] 
kcrit = 1,0 (pĜíčná i torzní stabilita nosníku je zajištČna) 
kmod,fi = 0,λλ (modifikační součinitel požáru mČnící parametry požáru) 
kfi = 1,25 (součinitel pro rostlé dĜevo) 




fm,fi,d = kmod,fi ∙ kfi  ∙ ௙௠ǡ௞ఊெǡ௙௜ = 0,λλ ∙ 1,25 ∙ ଶସଵǡ଴ = 29,7 Mpa 
ım,fi,d = ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  =  ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  = fm,fi,d 
=> qd = 5,40 kN/m´ 
 
5.1.2 Výpočet trámového stropu s výplní dutin z kamenného vlákna po 45 
minutách normového požáru 
Pro výpočet hodnot v monitorovacích bodech stejné geometrie a stejných materiálĤ se zmČnou 
pĤsobení požáru 45 minut se zmČní v záložce „Interval data“ počet krokĤ na λ00 a celý interval 
mČĜení nastaví na 2700 sekund viz. obr. 42. 
 
Obr. 42 Zadání časového intervalu 45 minut do programu Atena pro prĤbČh teplot v mČĜených bodech 
Po spuštČní výpočtu se opČt vykreslí teplota prĤĜezu upravená pro izotermu 300 ࡈ C na 
hranici černé a žluté viz obr. 43. NáslednČ je proveden výpočet na únosnost zbytkového prĤĜezu 
pro finální porovnání a v obr. 44 je vykreslen graf prĤbČhu teplot v mČĜených bodech, který bude 
porovnán s hodnotami dat z experimentu. 
 
Obr. 43: Profil trámové konstrukce s dutinami vyplnČnými kamenným vláknem ve vyšrafované oblasti po 








Výpočet únosnosti trámu s dutinami vyplnČnými kamenným vláknem po 45 minutách 
požáruμ 
ım,fi,d ≤ kcrit ∙ fm,fi,d                       [9] 
kcrit = 1,0 (pĜíčná i torzní stabilita nosníku je zajištČna) 
kmod,fi = 0,λλ (modifikační součinitel požáru mČnící parametry požáru) 
kfi = 1,25 (součinitel pro rostlé dĜevo) 
fm,fi,d = kmod,fi ∙ kfi  ∙ ௙௠ǡ௞ఊெǡ௙௜ = 0,λλ ∙ 1,25 ∙ ଶସଵǡ଴ = 29,7 Mpa 
ım,fi,d = ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  =  ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  = fm,fi,d 
=> qd = 3,41 kN/m´ 
 
 
Obr. 44: Graf prĤbČhu teplot v mČĜených bodech pro konstrukci stropu s výplní dutin z kamenného 




















 1/2 TI   1/4 tram  1/4 TI




5.2 DĜevČný trámový strop s výplní dutin ze skelného vlákna 
Výpočet tepelné analýzy dĜevČného trámového stropu s výplní dutiny ze skelného vlákna je 
problematický. PĜi dosažení teplot nad cca 600 ࡈC dochází k tavení izolantu, který se následnČ 
problematicky modeluje. Z literatury viz. obr. 46 jsou k dispozici data, pĜi kterých má skelné 
vlákno pĜi teplotČ 660 ࡈC tepelnou vodivost 0,30 W/m∙K-1, avšak pĜi dosažení teploty 1200 ࡈC je 
uvedena hodnota 100 W/m∙K-1. Tato hodnota je nahrazena vrĤstající hodnotou mezi teplotami 
510 – 660 ࡈC, viz tab. 14 s aproximací dat z experimentu na hodnotu 0,56 W/m∙K-1. Geometrie 
prvku se sítí mesh z programu Atena jsou včetnČ mČĜených bodĤ a zadaných materiálĤ 
zobrazeny na obr. 45. 
 
 
Obr. 45: Schématický Ĝez zadané geometrie z programu Atena s použitím skelného vlákna včetnČ umístČní 
čidel termočlánkĤ 
 
Obr. 46: ZmČny tepelné vodivost a tepelné kapacity skelného vlákna v závislosti na teplotČ 



















T [°C] Ȝ [W/(m.K)] Ȝ [J/(s.C.m)]                                    pozn. W = J/s ȜT/Ȝ20°C 
20 0.035 0.0350 1.00 
100 0.068 0.0680 1.94 
200 0.110 0.1100 3.14 
300 0.151 0.1510 4.31 
400 0.192 0.1920 5.49 
510 0.238 0.2380 6.80 
660 0.300 0.3000 8.57 
1200 0.560 0.5600 16.00 


















T [°C] c [kJ/(kg.K)] 
ȡ 
[kg/m3]                          w [%] c [J/(m
3
.C)] c [kJ/(m3.C)] cT/c20°C 
20 1.20 30.00 - 36000 36.0 1.00 
100 1.34 29.49 - 39517 39.5 1.10 
200 1.38 28.83 - 39785 39.8 1.11 
400 1.38 28.20 - 39029 39.0 1.08 
660 1.39 28.20 - 39170 39.2 1.09 
1200 1.40 28.20 - 39480 39.5 1.10 
Tab. 15: Vztah teploty a mČrné tepelné kapacity pro skelné vlákno s pĜevodem jednotek pro program 
Atena 
 





Obr. 47: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu tepelné vodivosti skelného 
vlákna v závislosti na teplotČ 
 
Obr. 48: Hodnoty zadané do výpočetního programu Atena definující zmČnu mČrné tepelné kapacity 
skelného vlákna v závislosti na teplotČ 
V tab. 14,15 a obr. 47, 48 jsou uvedeny hodnoty pro skelné vlákno, zadané do výpočetního 









5.2.1 Tepelná analýza dĜevČného trámového stropu s výplní dutin ze 
skelného vlákna po 30 minutách 
Po výpočtu tepelné analýzy v programu Atena pro dobu trvání požáru 30 minut v konstrukci 
s užitím skelného vlákna je výstupem vykreslení rozložení teplot v prĤĜezu namodelovaného 
prvku s hranicí zuhelnatČní. Tato hranice je dána teplotou 300 °C, kde dochází k zuhelnatČní 
dĜeva a ztrátČ jeho mechanické odolnosti viz obr. 4λ, kde černá barva označuje materiál 
s teplotou pĜesahující 300 °C a žlutá vyznačuje účinný prĤĜez v geometrii trámu. Pro srovnání 
s dalšími výsledky je spočítán prĤĜezový modul pro účinný prĤĜez trámu. 
 
Obr. 49: Profil trámové konstrukce s dutinami vyplnČnými skelným vláknem ve vyšrafované části po 30 
minutách normového požáru s hranicí teploty 300 ծ C 
Výpočet únosnosti trámu s dutinami vyplnČnými skelným vláknem po 30 minutách požáruμ 
ım,fi,d ≤ kcrit ∙ fm,fi,d                       [9] 
kcrit = 1,0 (pĜíčná i torzní stabilita nosníku je zajištČna) 
kmod,fi = 0,λλ (modifikační součinitel požáru mČnící parametry požáru) 
kfi = 1,25 (součinitel pro rostlé dĜevo) 
fm,fi,d = kmod,fi ∙ kfi  ∙ ௙௠ǡ௞ఊெǡ௙௜ = 0,λλ ∙ 1,25 ∙ ଶସଵǡ଴ = 29,7 Mpa 
ım,fi,d = ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  =  ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  = fm,fi,d 










5.2.2 Tepelná analýza dĜevČného trámového stropu s výplní dutin ze 
skelného vlákna po 45 minutách 
Dobou trvání požáru 45 minut pro konstrukci trámového stropu s použitím výplnČ dutin ze 
skelných vláken dojde k výraznému oslabení prĤĜezu viz. obr. 50. V následující rovnici je opČt 
vypočítán prĤĜezový modul účinného prĤĜezu, který bude v závČru práce porovnán s ostatními 
výsledky. Graf prĤbČhu teplot mČĜených bodĤ pro konstrukci s výplní ze skelného vlákna je 
uveden na obr. 51. 
 
Obr. 50: Profil trámové konstrukce s dutinami vyplnČnými skelným vláknem ve vyšrafované části po 45 
minutách normového požáru s hranicí teploty 300 ծ C 
Výpočet únosnosti trámu s dutinami vyplnČnými skelným vláknem po 45 minutách požáruμ 
ım,fi,d ≤ kcrit ∙ fm,fi,d                       [9] 
kcrit = 1,0 (pĜíčná i torzní stabilita nosníku je zajištČna) 
kmod,fi = 0,λλ (modifikační součinitel požáru mČnící parametry požáru) 
kfi = 1,25 (součinitel pro rostlé dĜevo) 
fm,fi,d = kmod,fi ∙ kfi  ∙ ௙௠ǡ௞ఊெǡ௙௜ = 0,λλ ∙ 1,25 ∙ ଶସଵǡ଴ = 29,7 Mpa 
ım,fi,d = ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  =  ெ௙௜ǡௗௐ௙௜  = fm,fi,d 
=> qd = 2,5 kN/m´ 
 





Obr. 51: Graf prĤbČhu teplot v mČĜených bodech pro konstrukci stropu s výplní dutin ze skelného vlákna 























ČĂƐ ΀ŵŝŶ΁ 1/2 TI 1/4 tram 1/4 TI




6 Výsledné grafy prĤbČhĤ teplot experimentu a 
tepelné analýzy 
V této kapitole budou porovnány hodnoty prĤbČhu teplot mČĜených bodĤ z tepelné analýzy 
a experimentu pro konstrukce s výplní dutin z kamenného a skelného vlákna. V závČru kapitoly 
– tab. 16 se nachází srovnání účinných prĤĜezĤ, jejich únosnosti a odhoĜelé vrstvy pro všechny 
použité druhy výpočtu s experimentem. 
6.1 StĜed trámu 
 
 






















  K.V. 22   K.V. 32   S.V. 35   S.V. 36   Atena S.V.   Atena K.V.




Z hodnot v grafu na obr. 52 mĤžeme vidČt, že prĤbČh teplot ve srovnání s tepelnou 
analýzou a experimentem je podobný s tím rozdílem, že v prĤbČhu experimentu došlo 
pravdČpodobnČ vlivem pomalejšího rozvoje požáru k pozdČjšímu zuhelnatČní v mČĜeném bodČ. 
Časový rozdíl pĜi použití odlišné minerální izolace je pro mČĜený bod a nárust teploty 300 ࡈC 
delší pro tepelnou analýzu a to o 5 minut, u experimentu je rozdíl nárustu 1 – 3 minuty. 
6.2 Spodní hrana trámu 
 
 
Obr. 53: Hodnoty teplot z experimentu a pomocí tepelné analýzy na styku trámu a minerální izolace 40 
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Porovnání hodnot na styku izolace s trámem ve výšce 40 mm od spodního okraje trámu 
v obr. 53 vycházejí pro skelné vlákno v rámci experimentu pĜíznivČji. Co se týče nárustu teploty 
v porovnání experimentu a tepelné analýzy, tak lze konstatovat, že se jedná o nárust velmi 
obdobný. 
6.3 StĜední hrana trámu 
 
 
Obr. 54: Hodnoty teplot z experimentu a pomocí tepelné analýzy na styku trámu a minerální izolace 80 
mm od spodního okraje 
Rozdíl v prĤbČhu teplot pro mČĜený bod ve výšce 80 mm nad spodní hranou trámu na jeho styku 
s izolací v obr. 54. bude zpĤsoben konstrukční nedokonalostí pĜi provedení experimentu, kde je 
možné zpozorovat prudký nárust teploty, kdy se teplota dostala do mezery mezi trám a izolaci. Je 
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vláknem. Tepelná analýza však materiál považuje za celistvý a dochází zde tak k velmi 
postupnému a pomalému prĤniku teploty. 
Tab. 16: Výsledné zhodnocení zuhelnatČlých částí a únosnosti účinných prĤĜezĤ pro trám s rozmČry 80 x 
160 mm v konstrukci s výplní dutin ze skelných a kamenných vláken a opláštČním z desek 
OSB  
Z celkových výsledkĤ se mĤžeme opĜít o fakt, že pĜi výpočtech analytickou metodou a 
tepelnou analýzou odhoĜívání konstrukce dĜevČného trámového stropu pĜi využití výplnČ dutin 
z kamenného vlákna dojdeme k pomČrnČ stejným výsledkĤm. A v porovnání s experimentem se 
vypočtené výsledky pohybují na stranČ bezpečnosti. 
Oproti tomu skelné vlákno, kde nám v pĜípadČ jeho použití norma nakazuje, že pĜi 
odpadnutí ochranného pláštČ dochází ke kolapsu, nám experiment dokázal, že tomu tak není. 
Použitím skelného vlákna je účinný prĤĜez v pĜípadČ požáru trvajícího 42 minut v experimentu 
schopný pĜenést zatížení 4,46 kN/m´. Ale v pĜípadČ aplikace výpočtu z normy nám použití 
skelného vlákna odolává požáru pouze 7,8 minut. Konstrukce s prázdnou dutinou, která by mČla 
být vzhledem k okamžitému odhoĜívání po odpadnutí ochranného pláštČ s menší požární 
odolností, ale má schopnost pĜenést zatížení na daný prvek po 30 minutách normového požáru 
analytickým výpočtem 2,15 kN/m´. Výpočtem tepelnou analýzou pĜenese konstrukce s užitím 
skelného vlákna po 45 minutách 2,50 kN/m´. 
Metoda 
výpočtu: tfire 
Kamenné vlákno Skelné vlákno prázdná dutina 
dchar[mm] qd [kN/m´] dchar[mm] qd [kN/m´] dchar[mm] qd [kN/m´] 
ůnalytický 
výpočet 
30 30,4 5,20 
7,8 minut 
3 x 24,8 2,15 
45 51,0 3,68 Ø Ø 
Tepelná 
analýza 
30 28,0 5,40 32,0 4,99 
- 
45 55,0 3,41 70,0 2,50 
Experiment  300  ࡈC 40,0 mm -> 45 minut (4,46 kN/m´) 
40,0 mm -> 42 minut (4,46 
kN/m´) - 





Tato diplomová práce se zabývá posouzením požární odolnosti, respektive míĜe zuhelnatČní 
dĜevČných stropních nosníkĤ s opláštČním z OSB desek a výplní dutin z minerálních vláken. 
Posuzovaná konstrukce stĜešních nosníkĤ je součástí experimentálního domku na bázi slámy 
v rámci velkorozmČrové požární zkoušky. 
 Jedná se o trámy s prĤĜezem 80/160 mm na rozpČtí 3,2 m, které jsou rozdČleny do dvou 
staticky nezávislých polí. V jednom poli je výplĖ ze skelného vlákna, ve druhém z vlákna 
kamenného. Míra zuhelnatČní byla počítána pro pole s kamenným a skelným vláknem 
analytickou metodou, tepelnou analýzou a experimentem, pro dobu trvání požáru podle normové 
teplotní kĜivky (ISO 834) 30 a 45 minut.  
Výsledky výpočtĤ a zkoušek pĜinesly poznatek, že požární odolnost konstrukce uvedená 
v ČSN EN 1λλ5-1-2 s výplní dutin ze skelného vlákna je velmi podceĖována a vychází jen lehce 
pod hodnotou požární odolnosti konstrukce s výplní z kamenného vlákna. Experimentální část 
nám toto tvrzení potvrdila v rámci časového úseku po odhoĜení vrstvy 40 mm s rozdílem 3 minut 
(42 min. skelné a 45 min. kamenné vlákno) pro odolnČjší konstrukci s použitím kamenného 
vlákna. Z tohoto dĤvodu by bylo vhodné provést další experimenty na použití skelného vlákna 
v trámové konstrukci s ochranným opláštČním z desek OSB, na jeho chování za požáru, 
možnosti zvýšení požární odolnosti konstrukce, ale také nebezpečí pro zasahující osoby pĜed 
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